STADT

WERKE

Trinkwasseranalyse: Fichtelgebirgsleitung Bayreuth

(Lochleinstal, Abgabe Stadt)

Parameter der Gruppe B gemalR Trinkwasserverordnung
Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20.Juni 2023
Untersuchung vom 08.04.2025

Hartebereich: weich

: . : . Bestimmungs- Gr.enzwert Lochleinstal,

I. Sensorische Kenngrof3en Einheit grenze Trinkwasser- Abgabe Stadt
verordnung
Farbe, qualitativ - farblos
Tribung, qualitativ - klar
Geruch, qualitativ - o.B.
Geschmack, qualitativ - o.B.
SAK bei 436 nm 1/m 0,05 0,5 0,11
SAK bei 254 nm 1/m 0,1 0,3
Tribung, quantitativ NTU 0,05 1 0,09
Il Phys_i_kalisch-chemische Einheit Bestimmungs- '(I'Srrier}nlll\fvvgzrster- Lochleinstal,
KenngroRen grenze verordnung Abgabe Stadt
Wassertemperatur °C 7,1
pH - Wert — >6,5und <9,5 7,91
Leitfahigkeit bei 25°C ps/cm 2790 213
Sauerstoff mg/l 0,5 10,9
TOC (Org. geb. Kohlenstoff) mg/l 0,20 0,23
Freie Kohlenséure mgl/l 2 <20
Basekapazitat bis pH=8,2 mmol/l 0,05 <0,05
Saurekapazitat bis ph=8,2 mmol/l 0,05 <0,05
Saurekapazitat bis ph=4,3 mmol/l 0,05 1,63
Calciumcarbonat mmol/l 0,1 0,9
Gesamtharte °dH 0,5 4,8
Karbonathérte °dH 0,5 4,6
Kationen Einheit Bestimmungs- '(I?rriflrll\fvvz\;,lzrster- Lochleinstal,
grenze verordnung Abgabe Stadt

Calcium mgl/l 1,0 32,5
Magnesium mgl/l 0,5 1,0
Natrium mgl/l 0,5 200 6,8
Kalium mgl/l 0,5 1,3
Eisen, gesamt mgl/l 0,01 0,2 <0,01
Mangan, gesamt mgl/l 0,0025 0,05 < 0,0025
Aluminium, geldst mgl/l 0,005 0,2 0,036

Ammonium mgl/l 0,01 0,5 <0,01



Grenzwert

Trinkwasser- Lochleinstal,

Bestimmungs-

Anionen Einheit

grenze verordnung Abgabe Stadt
Nitrit mgl/l 0,01 0,5 <0,01
Nitrat mgl/l 0,5 50 3,5
Chlorid mgl/l 0,5 250 9,5
Sulfat mgl/l 1,0 250 4,7

: : D Bestimmungs- Gr_enzwert Léchleinstal,
Ill. Weitere chemische Parameter  Einheit grenze Trinkwasser- Abgabe Stadt
verordnung

Teil |
Acrylamid mgl/l 0,000025 0,0001 < 0,000025
Benzol mgl/l 0,00025 0,001 < 0,00025
Bor mgl/l 0,01 1 <0,01
Bromat mg/l 0,0005 0,01 < 0,0005
Chrom mgl/l 0,0005 0,05 < 0,0005
Cyanid mgl/l 0,002 0,05 < 0,002
1,2 Dichlorethan mgl/l 0,003 0,003 < 0,0003
Fluorid, unfiltriert mg/l 0,05 15 0,18
Nitrat mgl/l 0,5 50 3,5
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,01 1 0,07

Pflanzenschutzmittel und
Biozid-produkte

einzeln mg/l 0,0001 n.n.
Summe insgesamt mg/l 0,0005 n.n.
Quecksilber mg/l 0,0002 0,001 < 0,0002
Selen mg/l 0,001 0,01 < 0,001
Trichlorethen mgl/l 0,0001 <0,0001
Tetrachlorethen mg/l 0,0001 < 0,0001
'?leftrpar::]ﬁlgrrclat#:r? mg/l 0,01 n.n.
Uran mg/l 0,0005 0,01 < 0,0005
Teil Il

Antimon mgl/l 0,001 0,005 < 0,001
Arsen mg/l 0,0005 0,01 < 0,0005
Benzo-(a)-pyren mgl/l 0,0000025 0,00001 < 0,0000025
Bisphenol A mgl/l 0,0001 0,0025 <0,0001
Blei mg/l 0,0005 0,01 < 0,0005
Cadmium mg/l 0,0001 0,003 <0,0001
Epichlorhydrin mgl/l 0,0003 0,001 <0,0003
Kupfer mg/l 0,001 2 < 0,001
Nickel mgl/l 0,001 0,02 < 0,001
Nitrit mgl/l 0,01 0,5 <0,01
N R
Summe Trihalogenmethane mgl/l 0,05 n.n.
Vinylchlorid mgl/l 0,00025 0,0005 < 0,00025

0. B. = ohne Befund
n. n. = nicht nachgewiesen
Die mikrobiologischen Anforderungen der geltenden Trinkwasserverordnung werden jederzeit eingehalten.



